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A seguridade nos centros docentes € unha preocupacion
da Administracion & que a Xunta de Galicia dedica grandes
esforzos, ao tempo que esperta un grande interese entre
todas as persoas que constituimos a comunidade educativa.

Desde a promulgacion e entrada en vigor da Lei 31/95
e a sUa normativa de desenvolvemento, no sector do ensino
a nosa Comunidade Auténoma avanzou moi pouco polo que
respecta & Prevencion de Riscos Laborais, razén pola cal a
Conselleria de Educacion e Ordenacion Universitaria iniciou
o curso escolar 2005-2006 coa posta en funcionamento do
Servizo de Riscos Laborais, a constitucion do Comité de
Seguridade e Hixiene, e dos correspondentes Comités
provinciais de Seguridade e Saude Laboral.

Logo deste primeiro paso, desde o departamento de
Educacion seguimos traballando na aplicacion da Lei 31,/95
e comezamos a elaboracion dun “Plan de Autoproteccion de
Centros Educativos”. Hoxe, sae a luz este Plan, que esperamos
sirva de ferramenta a cantas persoas participan no feito
educativo mediante o cofiecemento de como previr 0s riscos
laborais, asi como daqueles criterios basicos que lles permitan
realizar unha rapida e ordenada actuacion en situacions de
emerxencia que puidesen crearse nos espazos dos centros
docentes publicos non universitarios.

Esta guia, dirixida fundamentalmente a aquelas persoas
que conviven durante horas da xornada diaria nos centros
de ensino, constitie un instrumento basico, sinxelo, elemental
e de facil manexo que esperamos permita facer mais saudable
e segura a actividade educativa.

O seu contido esta estruturado en catro grandes puntos
gue reflicten polo mitdo aqueles aspectos mais significativos
para a seguridade dos nosos centros :

a/A identificacién do centro e de cantos factores inflien
ou poden influir en materia de riscos.

b/A capacidade para determinar aqueles medios de
prateccion que seran necesarios para facer fronte aos riscos.

c/A capacidade de poder formular unha secuencia de
evacuacion do centro para poder controlar as emerxencias
gue se produzan, sen riscos para as persoas, instalacions
e cousas.

d/A capacidade para establecer cantos mecanismos sexan
necesarios para facer operativa a implantacion do Plan de
Autoproteccion.

A sta vez este traballo ird complementado con actividades
formativas dirixidas ao persoal docente e/ou non docente
para propiciar cofiecementos practicos que permitan a
implantacion do Plan de Autoprateccion nos centros educativos
e, polo tanto, a consecucion dos obxectivos que co mesmo
se perseguen.

Con accions como esta, e outras que se iran pofiendo en
practica proximamente, esperamos fomentar entre toda a
comunidade educativa unha “cultura preventiva” necesaria
para lograr un ensino seguro e de calidade.

Laura Sanchez Pinon
Conselleira de Educacion e
Ordenacion Universitaria



Data de constitucion da xunta

DIRECTOR DO CENTRO
D./Dna.

Enderezo

Tfno.

REPRESENTANTES DOCENTES
D./Dna.

Enderezo

Tfno.

D./Dna.

Enderezo

Tfno.

REPRESENTANTE DA ANPA
D./Dna.

Enderezo

Tfno.

REPRESENTANTE DO PERSOAL NON DOCENTE

D./Dna.

Enderezo

Tfno.

REPRESENTANTE DO ALUMNADQO
D./Dna.

Enderezo

Tfno.




Datas de reunién ata a redaccién do plan de autoproteccion

Data Data

Data limite para a redaccion do plan de autoproteccion

Data

Data de presentacion do plan de autoproteccion ao claustro de profesores

Data

Remitida copia do plan ao concello

Data

Remitida copia do plan & palicia local

Data

Remitida copia do plan ao parque de bombeiros/Proteccion Civil do concello

Data

Remitida copia ao Servizo de Prevencion de Riscos Laborais da Conselleria de Educacion e Ordenacion Universitaria

Data






SITUACION E LOCALIZACION DO CENTRO EDUCATIVO

11

» Enderezo
» Concello
r Tfno.

rN° de docentes AR N°de alumnos 4R N° persoal non docente /N
» Ocupacion Docente U Docente e vivendas g Ciclos formativos U

Nas proximidades, ¢existen actividades molestas ou perigosas? SIU NDNE

Descricion:

Distancia en metros do centro

12 FORMA E SUPERFICIE

1.2.1 DESCRICION DO SOAR

r Superficie (m?) / /

r Lindes do soar (establecendo o longo da rda cando proceda):
Norte: Sur: Leste: Oeste:

r Accesos do soar

» N° total de portas de acceso ao recinto:

porta n®...... metros longo ... fachada ........ / portan®. ... metros 1ongo .......c...... fachada ........




1.2.2 N° DE EDIFICIOS DO CENTRO (1,2,3..0*

1.2.2.1 EDIFICIO 1 (de cada edificio realizarase a sta descricion)

» Medidas exteriores Longo [mlz Ancho (m) S
r Altura maxima (aproximada) Sm_

» N° de plantas: B+ P

r Superficie total construida S m? (aprox)

r ¢Existe patio de luces ou patio interior? SIU NONE ¢Esta cuberto? Slg NONE

¥ N° total de portas de acceso ao edificio:

porta n°®.... metros longo ... fachada ... / portan®.... metros longo ... fachada .........

* No caso de que exista mais dun edificio, cubrir Anexo 3.
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CONTORNO DO CENTRO EDUCATIVO

r ¢0 edificio esta integramente rodeado polo patio escolar? Sl U NONU

» O edificio non docente mais proximo, esta az m.

¥ Numero de fachadas ao exterior do recinto escolarz

¥ Existe espazo de estacionamento de vehiculos g U NONU definir:

r Existe acceso para vehiculos de emerxencia Sl U NDNU definir:
. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DO EDIFICIO

Formigén / /  Metélica / / Mixta / / Muros de carga / /
Ladrillo visto ﬂ Pintura ﬂ Pedr‘ag Monocapag Dutr‘osg

Plana Transitable / / Non transitable /~ /

Inclinada Tella ceramica / / Fibrocemento //  Chapa metélica / / Lousa / / Outros/ /

osoLo
Terrazo /' / Linéleo /" / Ceramica / / Madeira/ / Outros / /
- ESCALEIRAS
Interiores Numero ........ Longo ........ Exteriores Ndmero ......... Longo ........
- CORREDORES
Planta baixa NUmero ......... Longo ........ Planta primeira Numero ......... Longo .......
Planta segunda ~ Numero ....... Longo ....... Planta terceira NGmero........ Longo ........

COMPARTIVENTACION  ¢sectores de incendio? S| U NON U

En caso afirmativo definir




INSTALACIONS

1.5

* Tipo de instalacién ~ Encaixada / / Aérea /' /
» Situacion do cadro eléctrico

r Tipo de combustible

Electricidade / / Gasédleo / /
Gas Butano,/ /  Propano/ / Natural/ /

Estufas de Gas NUmeroE Situacion
» Deposito aéreo / / Deposito soterrado/ /
 ASCENSOR

r Numero E Capacidadeg persoas

r Situacion da sala de maquinas

r Contrato de mantemento g g NONU Data

r Empresa encargada Tfno.

» Combustible

Gas Butano/ / Propano/ / Natural /" /

Deposito aéreo / / Deposito soterrado / /

N° de bombonasg Situacion

» ¢Detectores de incendios? Sl ﬂ NDNU

r Localizacion chave de gas

» Localizacién tomas de auga

e Fm e A o iz ST ' At H I - D. 40
(Pdi'd Us EIELLUS Ut SXLITICIONT U el uius, Ut Slfalal’se 11U €oUUZU. FdXx. &J]



UsSOS, ACTIVIDADES E OCUPACION

1658 ————————— g
USOS E ACTIVIDADES OCUPACION

1.6.1 1.6.2

* (incluirase persoal de cafeteria, comedor, limpeza, etc)

XORNADA

. Tarde

yavs




(unha folla por planta)* SUPERFICIE

* \er Anexo 4.




ESTUDO DO RISCO EN RELACION CO USO DE CADA ESPAZO DO CENTRO EDUCATIVO




ESTUDO DO RISCO EN RELACION GO USO
DE CADA ESPAZO DO CENTRO EDUCATIVO



TRANSPORTE ESCOLAR

» O acceso ao centro educativo ¢E axeitado para os autobuses escolares?

Sl U NON 5 Definir:

r ¢0s autobuses escolares dispofien dun espazo sinalizado de estacionamento?

s/ / non /.

» Os autobuses escolares disponen de espazo no exterior do recinto para realizar manobras

s/ / v/

» O acceso do alumnado ao centro escolar desde os autobuses realizase por un lugar seguro

s/ / v/ /

» Existe risco de accidente para o alumnado polas manobras que tefien que realizar os autobuses escolares

si ﬂ NON ﬂ Definir o risco:

r ¢Existen medidas de accesibilidade suficientes nos accesos ao centro desde o exterior do recinto?

Sl g NON g Definir:







INSTALACIONS DE SEGURIDADE (para reflectir nos planos)*

=.1
» Detectores automaticos Fume / / Chama/ / Outros 2/
» Central de deteccion s /_/ Non/_/ Localizacién
ALARMA
=2

Sirena /_/ Timbre/ / Campa/ / Visuais/_/ Outros/” /

r Fontes de alimentacion

SINALIZACION

2.3
/ En portas / / En corredores/ / En escaleiras /" / Non existe / /

ILUMINACION DE EMERXENCIA

=24
En portas U En corredor‘esﬂ En escaleir‘asg Non existeg
2.5 SISTEMAS DE EXTINCION Extintores g Bocas de incendio equipadas [BIE]U Non existen g
A-NUMERO DE EXTINTORES B-BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)
Po ABC Po ABC Po ABC N° total Diametro 25 Didmetro 45
Bkg kg 12kg €O, Auga Outros '
Planta baixa [ EIE LD
Planta 1 | e L
Planta 2 I Planta 2
EQUIPANMENTOS DE SEGURIDADE NO EXTERIOR DO EDIFICIO
=25
» ¢ Existen hidrantes (tomas de auga) na ria a menos de 100 m do edificio? S U NDNU

r O diametro dos hidrantes é de: : mm

* No-caso-de que exista-mais-dun-edificio,-cubrir-Anexo-5.






3.1

PLANTA BAIXA

r N° de saidas ao exterior :
r ¢As saidas son opostas? SIU NONU

» Apertura das portas no sentido da evacuacion SIU NONU

r Suma dos espazos de evacuacion : m.

PLANTA PRIMEIRA

r N° de saidas E
r ;As saidas son opostas? SIU NONU

» Suma dos espazos de evacuacion : m.

PLANTA SEGUNDA

o < . P . . . ..
» N° de saidas E Se existen mais plantas, sinalarase a sla situacion

r ¢As saidas son opostas? Slg NON g

r Suma dos espazos de evacuacion : m.

ORDE PARA SEGUIR NA EVACUACION

» EDIFICIO (un por edificio)*

Planta bDaiXa

Planta primeira
Planta segunda

Aula 1 | Aula 2 | Aula 3 | Aseos

& || sadan «~! «~! «~! vl

an Bl r*

Aula 9 | Aula 10

Exemplo

Aula B | Aula 7 | Aula 8 [ Saida B ' |

Saida A: Aula 1, Aula B, Aula 2, Aula 7, Aula 3.Saida B: Aula 8, Aula 4, Aula 9, Aula 5, Aula 10

*No caso de que exista mais dun edificio, cubrir Anexo B.




RECURSOS DE PROTECCION EXTERIORES

E.%




EQUIPOS DE INTERVENCION
3.5

RELACION NOMINAL DO PERSOAL DO CENTRO




RELACION NOMINAL DO PERSOAL DO CENTRO

* No caso de que exista mais persoal, cubrir Anexo 7.



XEFE DE INTERVENCION E EMERXENCIA - (XIE)

» TITULAR D./Dna.
» SUPLENTE D./Dna.

EQUIPO DE PRIMEIRA INTERVENCION - (EPID

» D./Dna.

r D./Dna.

» D./Dna.

EQUIPO DE PRIMEIROS AUXILIOS - (EPA)

» D./Dna.
» D./Dna.

EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCION - (ESD

» D./Dna.

» D./Dna.

» D./Dna.

EQUIPO DE EVACUACION

» Responsable de planta baixa

r Responsable de primeiro andar

r Responsable de segundo andar.

EQUIPO DE ALARMA E EVACUACION - (EAE)

» D./Dna.

» D./Dna.

» D./Dna.

EQUIPO DE AXUDA A ALUMNGOS CON DISCAPACIDADE - (EAAD)

r D./Dna.

r D./Dna.




CONSIGNAS PARA O XEFE DE INTERVENCION E EMERXENCIA (XIE)

r TITULAR

En caso de accidente ou emerxencia

» Atendera o ferido

» Avisara o equipo de primeiras auxilios

» Avisara o 0671 e preparara o traslado do ferido a un centro sanitario, se fose necesario
r Avisara e informara do accidente os familiares do ferido

Se se detecta un incendio

» Recibira a informacion e valorara o risco

» Ordenara que se emita o sinal de alarma e a actuacién dos EPI

» Buscara axuda externa

» Informara a axuda externa do lugar e tempo transcorrido do incendio

» Dara a orde de evacuacion do centro

» Colaborara na direccion de control da emerxencia

» Recibira informacion dos grupos de alarma, primeira intervencién e evacuacion

» Redactara un informe das causas, do proceso e das consecuencias da emerxencia

Remitiralle informe sobre o incendio ao SPRL da conselleria




CONSIGNAS PARA O EQUIPO DE PRIMEIRA E SEGUNDA INTERVENCION (EPD)

r TITULARES
DDA, .

./ Na.
BN OO Z0 oo
T 0.

[0 720 = OO
B OO Z0

Tfno.
v SUPLENTES

0 78 T
BN OO Z0
T 0. o

0 T -
BN OO Z0 oo
T 0.

[0 72 = OO

Se se detecta un incendio

» Collera os equipos de primeira intervencion » Informara o xefe de intervencién e emerxencia e esperara
r Intentara extinguir o incendio sen correr riscos as sUas ordes
innecesarios » Colaborara, se se considera necesario, coa axuda externa

na extincion
cada membro do EPI recibira unha copia desta consigna




CONSIGNAS PARA O EQUIPO DE PRIMEIROS AUXILIOS (EPA)

r TITULARES

Tfno.

r SUPLENTES

I T

» Prestaralle /s asistencia ao/s ferido/s

» Avaliara a lesion e informara desta o xefe de intervencion e emerxencia
» Preparara o traslado do ferido, se fose necesario

» Acompafara o/s ferido/s ao centro sanitario

» Redactara un informe das causas, proceso e consecuencias que lle entregara ao XIE

entregaraselle unha copia a cada membro dos EPA




CONSIGNAS PARA O EQUIPO DE ALARMA E EVACUACION (EAE)

» TITULARES

DD M8, oo
Enderezo .
T 0. oo

DDA,

D/ Na.
BN OO Z0 o

T 0 oo

» Preparara a evacuacion, entendendo como tal a comprobacion de que as vias de saida estan libres de
obstaculos

» Designara as vias de evacuacion segundo a emerxencia e as ordes do xefe de intervencién e emerxencia
» Dara as ordes para a quenda de saida

» Verificara que non queda ninguén en ningunha das aulas, servizos, laboratorios e en ningunha das dependencias da
planta

» \erificara que as ventas e as portas de todas as dependencias estan cerradas para evitar correntes de aire
» Evacuara a planta en ultimo lugar

» Unha vez rematada a evacuacion da planta e logo de realizado o control no punto de encontro, daralle parte ao xefe
de intervencion e emerxencia

entregaraselle unha copia a cada membro dos EAE




CONSIGNAS PARA O EQUIPO DE AXUDA A ALUMNGOS CON DISCAPACIDADE (EAAD)

» TITULARES

D M8, oo
e T 151 1Yo

DD 8. o
[ 1 =T <Y o 1
T 0. o

DD N8, oo
B Z0 o
T M0 o

» Debera cofiecer o lugar onde se atopan os alumnos con discapacidade en todo momento da xornada escolar
» Establecera o punto de reunién dos alumnaos

» Daralles as instrucions necesarias aos alumnos con discapacidade

» Coordinara a actuacion co EAE de planta

» Sera o encargado da evacuacion de alumnos con discapacidade

r Finalizada a evacuacion, daralle parte ao xefe de intervencién e emerxencia

entregaraselle unha copia a cada membro dos EAAD




ORGANIGRAMAS DE ACTUACION

3.5
/ =.5.1 ORGANIGRAMA DE ACTUACION DE EQUIPOS

XIE

/XEFE DE INTERVENCION E EMERXENCIAS

» Valora o risco

» Ordena o sinal de alarma
» Solicita e informa as axudas externas

/EGUIPO DE ALARMA E EVACUACION

» Prepara e dirixe a evacuacion
» Control do persoal

/EGUIPO DE PRIMEIRA INTERVENCION

» Funcién preventiva

» Combate conatos de incendio
» Apoio

/EGUIPO DE PRIMEIROS AUXILIOS

» Funcién preventiva

EAAD

» Actuacion en accidentes leves
» Axuda ao/s ferido/s

/
EQUIPO DE AXUDA A ALUMNGOS CON DISCAPACIDADES

» Cofiecemento da situacion do EAAD en todo momento
» Facilitar instruciéns aos EAAD
» Coordinacion de actuacions co EAE




=.5.2 ORGANIGRAMA DE ACTUACION: EMERXENCIA DE ACCIDENTE ESCOLAR

DETECCION DUN ACCIDENTE POR CALQUERA PERSOA

AVISO A UN/UNHA PROFESOR/A

GRAVE —— AVISO A PAIS/NAIS LEVE

| |
PRIMEIROS AUXILIOS )
EQUIPO EPA INTERVENCION EPA

AVISO 061

ATENCION PERSOAL
SANITARIO

REDACCION DE INFORME

TRASLADO A CENTRO TRASLADO A
SANITARIO DOMICILIO

REDACCION DE INFORME




=.5.2 ORGANIGRAMA DE ACTUACION: EMERXENCIA DE INCENDIO

DETECCION DUN ACCIDENTE POR CALQUERA PERSOA
\

AVISO A UN/UNHA PROFESOR/A
[

COMPROBA
[ |
CONATO ENMERXENCIA
\ [
AVISO EPI ORDENA O SINAL AXUDA
‘ DE ALARMA " EXTERNA
saneun LN
AVISO
‘ AVISA EAE AVISA EPA BOMBEIROS
sl ‘
CONTROLA E ORDENA ACTUACION
- EVACUACION EAAD
NORMALIZACION |
PUNTO DE
CONCENTRACION
\
CONTROL DE
ALUMNOS

= oo e






INSTALACIONS QUE PODEN XERAR UNHA EMERXENCIA

.1
MANTEMENTO REVISION
data de realizacion data de realizacion
Instalaciéns de calefaccién, caldeiras, climatizadores
Instalacions eléctricas, elementos de proteccion e illamento
Instalacions de gas, cocifias e conducions
Depositos de combustible, valvulas e accesibilidade
Outras instalaciéns perigosas
INSTALACIONS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
H.=2
MANTEMENTO REVISION
data de realizacién data de realizacion

Deteccion automatica de incendios (limpeza, activacion)
Bocas de incendio:ensaio da mangueira, presion, etc.
Extintores portatiles

lluminacién de emerxencia e sinalizacion

Instalacion de alarma



MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

EXTINTORES PORTATILES

BOCAS DE INCENDIO

INSTALACION DE ALARMA

ILUMINACION DE EMERXENCIA
E SINALIZACION

EVACUACION

Nota: marcar o que proceda.

Colocacion correcta (max. 170 cm)
Acceso facil

Bo estado de conservacion

Data de revision anual en tarxeta
Acceso facll

Bo estado de conservacion
Presion manometro (3,5 kg)
Sonora: audible en todo o centro
Visual: visible en todo o centro
lluminacién correcta

Conservacion de ldampadas

Disposicion de carteis de sinalizacion correcta
Vias de evacuacion libres de obstaculos
Portas de saida ao exterior abertas na xornada escolar

Portas de saida ao exterior cerradas, chaves localizadas

Escaleiras exteriores en bo estado

Sl

NON



FICHA DE PREPARACION SIMULACRO DE EMERXENCIA

TIPO DE EMERXENCIA

EQUIPOS PARA INTERVIR

// Incendio

gAccidente escolar
/_/ Outra
LOCALIZACION

AXUDAS EXTERNAS

// Aula

/__/ Laboratorio

/__/ Cocifa

/__/ Biblioteca

// Sala de caldeiras
gSaIa de contadores
/_/ Talleres

ﬂ Outro espazo

DETECTADA POR

// Non se necesita

// Necesaria

ﬂ Bombeiros / proteccion civil

/__/ Palicia local

/_/ Persoal sanitario / 061

EVACUACION PARA EFECTUAR

/_/ Profesor
/_/ Alumno

gPersoal non docente
ALARMA PARA REALIZAR

/_/ Parcial
U Total

PERSOAL DE CONTROL DA EMERXENCIA

// Restrinxida
ﬂ Xeral

TEMPO ESTIMADO PARA A REALIZACION DO SIMULACRO

Horario

/_/ Equipos por plantas
/_/ Equipo control xeral

informe XIE e remisién ao SPRL da Conselleria




FICHAS DE INVESTIGACION DE SINISTROS

A - INVESTIGACION DE EMERXENCIAS GRAVES

TIPO DE EMERXENCIA

» Data

» Hora

r Persoa que a descaobre

r Lugar

ANALISE DA EMERXENCIA

» Causa da orixe

» Consecuencias

» Medios técnicos utilizados

» Equipos do centro intervinientes

» Comportamento ou efectividade

PLAN DE EMERXENCIA
MEDIDAS CORRECTORAS OU DEFICENCIAS PARA EMENDAR

Data Sinatura

informe do XIE ao SPRL da Conselleria



B - INVESTIGACION DE ACCIDENTE ESCOLAR

ACCIDENTADO

» Nome
» |dade
» Curso
r Tipo de accidente
r Data
» Hora

r Lugar
» Tipo de lesion
» Datos achegados por.

ANALISE DO ACCIDENTE

» Descricion do accidente

» Causa e orixe do accidente

» Consecuencia do accidente
INTERVENCION DE EQUIPOS

» Equipos
MEDIDAS CORRECTORAS PARA EVITAR NOVOS ACCIDENTES

Data Sinaturas informe XIE ao SPRL da Conselleria

Director Coordinador EPA




SEGUIMENTO DA IMPLANTACION DO PLAN

DATAS DE REUNIONS PARA O SEGUIMENTO DA IMPLANTACION

» Data

» Data

» Data

» Formados equipos de intervencion

» Revision e mantemento das instalacions

SEgUIMENED 02 ImeLanbacian oo gLamn



FOTOGRAFIAS DO CENTRO




PLANOS E ESBOZ0OS DO CENTRO

Formato A3, escala minima 1/100. Incluiranse todas as vias de evacuacion do centro por plantas, asi como a sinalizacion
existente e a situacion dos medios de extincion de incendios.






1.2.z  N° DE EDIFICIOS DO CENTRO (1.2.3..)

1.2.2.2 EDIFICIO 2 (de cada edificio realizarase a sta descricion)

» Medidas exteriores Longo (m]S Ancho (m) S
r Altura maxima (aproximada) Sm_

» N° de plantas: B+ P

r Superficie total construida E m? (aprox)

r ¢Existe patio de luces ou patio interior? SIU NONE ¢Esta cuberto? Slg NONE

¥ N° total de portas de acceso ao edificio:

porta n°®...._. metros longo ... fachada ... / portan®.... metros longo ... fachada .........




1.2.2  N° DE EDIFICIOS DO CENTRO (1.2.3..)

1.2.2.3 EDIFICIO 3 (de cada edificio realizarase a sta descricion)

» Medidas exteriores Longo (m]S Ancho (m) S
r Altura maxima (aproximada) Sm_

» N° de plantas: B+ P

r Superficie total construida E m? (aprox)

r ¢Existe patio de luces ou patio interior? SIU NONE ¢Esta cuberto? Slg NONE

¥ N° total de portas de acceso ao edificio:

porta n°®.... metros longo ... fachada ... / portan®. ... metros longo ... fachada .........




1.2.2  N° DE EDIFICIOS DO CENTRO (1.2.3..)

1.2.2.4 EDIFICIO 4 (de cada edificio realizarase a sta descricion)

» Medidas exteriores Longo (m]S Ancho (m) S
r Altura maxima (aproximada) Sm_

» N° de plantas: B+ P

r Superficie total construida E m? (aprox)

r ¢Existe patio de luces ou patio interior? SIU NONE ¢Esta cuberto? Slg NONE

¥ N° total de portas de acceso ao edificio:

porta n°®.... metros longo ... fachada ... / portan®. ... metros longo ... fachada .........




1.2.z  N° DE EDIFICIOS DO CENTRO (1.2.3..)

1.2.2.5 EDIFICIO 5 (de cada edificio realizarase a sta descricion)

» Medidas exteriores Longo (m]S Ancho (m) S
r Altura maxima (aproximada) Sm_

» N° de plantas: B+ P

r Superficie total construida E m? (aprox)

r ¢Existe patio de luces ou patio interior? SIU NONE ¢Esta cuberto? Slg NONE

¥ N° total de portas de acceso ao edificio:

porta n°®.... metros longo ... fachada ... / portan®. ... metros longo ... fachada .........




1.2.z  N° DE EDIFICIOS DO CENTRO (1.2.3..)

1.2.2.6 EDIFICIO 6 (de cada edificio realizarase a sta descricion)

» Medidas exteriores Longo (m]S Ancho (m) S
r Altura maxima (aproximada) Sm_

» N° de plantas: B+ P

r Superficie total construida E m? (aprox)

r ¢Existe patio de luces ou patio interior? SIU NONE ¢Esta cuberto? Slg NONE

¥ N° total de portas de acceso ao edificio:

porta n°®..... metros longo ... fachada ... / portan®. ... metros longo ... fachada .........




1.2.2  N° DE EDIFICIOS DO CENTRO (1.2.3..)

1.2.2.7 EDIFICIO 7 (de cada edificio realizarase a sta descricion)

» Medidas exteriores Longo (m]S Ancho (m) S
r Altura maxima (aproximada) Sm_

» N° de plantas: B+ P

r Superficie total construida E m? (aprox)

r ¢Existe patio de luces ou patio interior? SIU NONE ¢Esta cuberto? Slg NONE

¥ N° total de portas de acceso ao edificio:

porta n°®.... metros longo ... fachada ... / portan®. ... metros longo ... fachada .........




1.2.z  N° DE EDIFICIOS DO CENTRO (1.2.3..)

1.2.2.8 EDIFICIO 8 (de cada edificio realizarase a sta descricion)

» Medidas exteriores Longo (m]S Ancho (m) S
r Altura maxima (aproximada) Sm_

» N° de plantas: B+ P

r Superficie total construida E m? (aprox)

r ¢Existe patio de luces ou patio interior? SIU NONE ¢Esta cuberto? Slg NONE

¥ N° total de portas de acceso ao edificio:

porta n°®.... metros longo ... fachada ... / portan®. ... metros longo ... fachada .........




1.2.z  N° DE EDIFICIOS DO CENTRO (1.2.3..)

1.2.2.9 EDIFICIO 9 (de cada edificio realizarase a sta descricion)

» Medidas exteriores Longo (m]S Ancho (m) S
r Altura maxima (aproximada) Sm_

» N° de plantas: B+ P

r Superficie total construida E m? (aprox)

r ¢Existe patio de luces ou patio interior? SIU NONE ¢Esta cuberto? Slg NONE

¥ N° total de portas de acceso ao edificio:

porta n°®.... metros longo ... fachada ... / portan®. ... metros longo ... fachada .........




1.2.z  N° DE EDIFICIOS DO CENTRO (1.2.3..)

1.2.2.10 EDIFICIO 10 (de cada edificio realizarase a sta descricion)

» Medidas exteriores Longo (m]S Ancho m) S
r Altura maxima (aproximada) Sm.

» N° de plantas: B+ P

r Superficie total construida E m? (aprox)
r ¢Existe patio de luces ou patio interior? SIU NONE ¢Esta cuberto? Slg NONE

¥ N° total de portas de acceso ao edificio:

porta n°®.... metros longo ... fachada ... / portan®. ... metros longo ... fachada .........







(unha folla por planta)* SUPERFICIE




(unha folla por planta)* SUPERFICIE




(unha folla por planta)* SUPERFICIE




(unha folla por planta)* SUPERFICIE




(unha folla por planta)* SUPERFICIE




(unha folla por planta)* SUPERFICIE




(unha folla por planta)* SUPERFICIE




(unha folla por planta)* SUPERFICIE




(unha folla por planta)* SUPERFICIE




(unha folla por planta)* SUPERFICIE




(unha folla por planta)* SUPERFICIE
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(unha folla por planta)* SUPERFICIE




(unha folla por planta)* SUPERFICIE







INSTALACIONS DE SEGURIDADE (para reflectir nos planos) EDIFIGIO 2
=.1
» Detectores automaticos Fume / / Chama/ / Outros 2/
» Central de deteccion 81/ / NoN/_/ Localizacion
ALARMA
=.2

Sirena /_/ Timbre/ / Campa/ / Visuais/_/ Outros/” /

r Fontes de alimentacion

SINALIZACION

2.3
/ En portas / / En corredores/ / En escaleiras / / Non existe /~ /

ILUMINACION DE EMERXENCIA

=24
En portas U En corredor‘esﬂ En escaleir‘asg Non existeg
2.5 SISTEMAS DE EXTINCION Extintores g Bocas de incendio equipadas [BIE]U Non existen g
A-NUMERO DE EXTINTORES B-BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)
Po ABC Po ABC Po ABC N° total Diametro 25 Didmetro 45
Bkg kg 12kg CO, Auga Outros '
Planta baixa [ EIE D
Planta 1 | el
Bleriz 2 I Planta 2
EQUIPANMENTOS DE SEGURIDADE NO EXTERIOR DO EDIFICIO
=25
» ¢, Existen hidrantes (tomas de auga) na ria a menos de 100 m do edificio? S U NONU

r O diametro dos hidrantes & de: E mm




INSTALACIONS DE SEGURIDADE (para reflectir nos planos) EDIFIGIO 3
=.1
» Detectores automaticos Fume / / Chama/ / Outros 2/
» Central de deteccion 81 /_/ NoN/_/ Localizacion
ALARMA
=.2

Sirena /_/ Timbre/ / Campa/ / Visuais/_/ Outros/” /

r Fontes de alimentacion

SINALIZACION

2.3
/ En portas / / En corredores/ / En escaleiras/ / Non existe / /

ILUMINACION DE EMERXENCIA

=24
En portas U En corredor‘esﬂ En escaleir‘asg Non existeg
2.5 SISTEMAS DE EXTINCION Extintores g Bocas de incendio equipadas [BIE]U Non existen g
A-NUMERO DE EXTINTORES B-BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)
Po ABC Po ABC Po ABC N° total Diametro 25 Didmetro 45
Bkg kg 12kg CO, Auga Outros '
Planta baixa [ FEIE LD
Planta 1 | Hislie) L
Bleriz 2 I Planta 2
EQUIPANMENTOS DE SEGURIDADE NO EXTERIOR DO EDIFICIO
=25
» ¢ Existen hidrantes (tomas de auga) na ria a menos de 100 m do edificio? S U NONU

r O diametro dos hidrantes é de: E mm




INSTALACIONS DE SEGURIDADE (para reflectir nos planos) EDIFIGIO 4
=.1
» Detectores automaticos Fume / / Chama/ / Outros 2/
» Central de deteccion 81 /_/ NoN/_/ Localizacion
ALARMA
=.2

Sirena /_/ Timbre/ / Campa/ / Visuais/_/ Outros/” /

r Fontes de alimentacion

SINALIZACION

2.3
/ En portas / / En corredores/ / En escaleiras / / Non existe /~ /

ILUMINACION DE EMERXENCIA

=24
En portas U En corredor‘esﬂ En escaleir‘asg Non existeg
2.5 SISTEMAS DE EXTINCION Extintores g Bocas de incendio equipadas [BIE]U Non existen g
A-NUMERO DE EXTINTORES B-BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)
Po ABC Po ABC Po ABC N° total Diametro 25 Didmetro 45
Bkg kg 12kg CO, Auga Outros '
Planta baixa [ EIE LD
Planta 1 | e L
Bleriz 2 I Planta 2
EQUIPANMENTOS DE SEGURIDADE NO EXTERIOR DO EDIFICIO
=25
» ¢ Existen hidrantes (tomas de auga) na ria a menos de 100 m do edificio? S U NONU

r O diametro dos hidrantes é de: E mm




INSTALACIONS DE SEGURIDADE (para reflectir nos planos) EDIFICIO S

=.1
» Detectores automaticos Fume / / Chama/ / Outros 2/
» Central de deteccion s /__/ Non/__/ Localizacién
ALARMA
=2

Sirena /_/ Timbre/ / Campa/ / Visuais/_/ Outros/” /

r Fontes de alimentacion
SINALIZACION

2.3
/ En portas / / En corredores/ / En escaleiras / / Non existe /~ /

ILUMINACION DE EMERXENCIA

=24
En portas U En corredor‘esﬂ En escaleir‘asg Non existeg
2.5 SISTEMAS DE EXTINCION Extintores g Bocas de incendio equipadas [BIE]U Non existen g
A-NUMERO DE EXTINTORES B-BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)
Po ABC Po ABC Po ABC N° total Diametro 25 Didmetro 45
Bkg kg 12kg CO, Auga Outros '
Planta baixa [ EIE LD
Planta 1 | e L
Bleriz 2 I Planta 2
EQUIPANMENTOS DE SEGURIDADE NO EXTERIOR DO EDIFICIO
=25
» ¢ Existen hidrantes (tomas de auga) na ria a menos de 100 m do edificio? S U NONU

r O diametro dos hidrantes é de: E mm




INSTALACIONS DE SEGURIDADE (para reflectir nos planos)

EDIFICIO 6

=.1
» Detectores automaticos Fume / / Chama/ / Outros 2/
» Central de deteccion s /_/ Non/__/ Localizacién
ALARMA
=2

Sirena / / Timbre/ / Campa/ / Visuais/_/ Outros/” /

» Fontes de alimentacion

SINALIZACION

2.3
/ En portas / / En corredores/ / En escaleiras / / Non existe / /

ILUMINACION DE EMERXENCIA

=24
En portas U En corredor‘esﬂ En escaleir‘asg Non existeg
2.5 SISTEMAS DE EXTINCION Extintores g Bocas de incendio equipadas [BIE]U Non existen g
A-NUMERO DE EXTINTORES B-BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)
Po ABC Po ABC Po ABC N° total Diametro 25 Didmetro 45
Bkg kg 12kg €O, Auga Outros '
Planta baixa [ FEIE LD
Planta 1 | Hsloe) L
Bleriz 2 I Planta 2
EQUIPANMENTOS DE SEGURIDADE NO EXTERIOR DO EDIFICIO
=25
» ¢ Existen hidrantes (tomas de auga) na ria a menos de 100 m do edificio? S U NONU

r O diametro dos hidrantes é de: E mm




INSTALACIONS DE SEGURIDADE (para reflectir nos planos) EDIFICIO 7

=.1
» Detectores automaticos Fume / / Chama/ / Outros 2/
» Central de deteccion s /_/ Non/__/ Localizacién
ALARMA
=2

Sirena /_/ Timbre/ / Campa/ / Visuais/_/ Outros/” /

r Fontes de alimentacion
SINALIZACION

2.3
/ En portas / / En corredores/ / En escaleiras / / Non existe / /

ILUMINACION DE EMERXENCIA

=24
En portas U En corredor‘esﬂ En escaleir‘asg Non existeg
2.5 SISTEMAS DE EXTINCION Extintores g Bocas de incendio equipadas [BIE]U Non existen g
A-NUMERO DE EXTINTORES B-BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)
Po ABC Po ABC Po ABC N° total Diametro 25 Didmetro 45
Bkg kg 12kg €O, Auga Outros '
Planta baixa [ FEIE LD
Planta 1 | Hsloe) L
Bleriz 2 I Planta 2
EQUIPANMENTOS DE SEGURIDADE NO EXTERIOR DO EDIFICIO
=25
» ¢ Existen hidrantes (tomas de auga) na ria a menos de 100 m do edificio? S U NONU

r O diametro dos hidrantes é de: E mm




INSTALACIONS DE SEGURIDADE (para reflectir nos planos) EDIFIGIO 8
=.1
» Detectores automaticos Fume / / Chama/ / Outros 2/
» Central de deteccion 81/ / NoN/_/ Localizacion
ALARMA
=.2

Sirena /_/ Timbre/ / Campa/ / Visuais/_/ Outros/” /

r Fontes de alimentacion

SINALIZACION

2.3
/ En portas / / En corredores/ / En escaleiras /" / Non existe /~ /

ILUMINACION DE EMERXENCIA

=24
En portas U En corredor‘esﬂ En escaleir‘asg Non existeg
2.5 SISTEMAS DE EXTINCION Extintores g Bocas de incendio equipadas [BIE]U Non existen g
A-NUMERO DE EXTINTORES B-BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)
Po ABC Po ABC Po ABC N° total Diametro 25 Didmetro 45
Bkg kg 12kg CO, Auga Outros '
Planta baixa [ EIE D
Planta 1 | el
Bleriz 2 I Planta 2
EQUIPANMENTOS DE SEGURIDADE NO EXTERIOR DO EDIFICIO
=25
» ¢ Existen hidrantes (tomas de auga) na ria a menos de 100 m do edificio? S U NONU

r O diametro dos hidrantes é de: E mm




INSTALACIONS DE SEGURIDADE (para reflectir nos planos) EDIFIGIO 9

=.1
» Detectores automaticos Fume / / Chama/ / Outros 2/
» Central de deteccion s /_/ Non/__/ Localizacién
ALARMA
=2

Sirena /_/ Timbre/ / Campa/ / Visuais/_/ Outros/” /

r Fontes de alimentacion
SINALIZACION

2.3
/ En portas / / En corredores/ / En escaleiras /" / Non existe /~ /

ILUMINACION DE EMERXENCIA

=24
En portas U En corredor‘esﬂ En escaleir‘asg Non existeg
2.5 SISTEMAS DE EXTINCION Extintores g Bocas de incendio equipadas [BIE]U Non existen g
A-NUMERO DE EXTINTORES B-BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)
Po ABC Po ABC Po ABC N° total Diametro 25 Didmetro 45
Bkg kg 12kg CO, Auga Outros '
Planta baixa [ EIE D
Planta 1 | el
Bleriz 2 I Planta 2
EQUIPANMENTOS DE SEGURIDADE NO EXTERIOR DO EDIFICIO
=25
» ¢ Existen hidrantes (tomas de auga) na ria a menos de 100 m do edificio? S U NONU

r O diametro dos hidrantes é de: E mm




INSTALACIONS DE SEGURIDADE (para reflectir nos planos) EDIFICIO 10

=.1
» Detectores automaticos Fume / / Chama/ / Outros 2/
» Central de deteccion s /__/ Non/__/ Localizacién
ALARMA
=2

Sirena /_/ Timbre/ / Campa/ / Visuais/_/ Outros/” /

r Fontes de alimentacion
SINALIZACION

2.3
/ En portas / / En corredores/ / En escaleiras /" / Non existe /~ /

ILUMINACION DE EMERXENCIA

=24
En portas U En corredor‘esﬂ En escaleir‘asg Non existeg
2.5 SISTEMAS DE EXTINCION Extintores g Bocas de incendio equipadas [BIE]U Non existen g
A-NUMERO DE EXTINTORES B-BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)
Po ABC Po ABC Po ABC N° total Diametro 25 Didmetro 45
Bkg kg 12kg CO, Auga Outros '
Planta baixa [ EIE D
Planta 1 | el
Bleriz 2 I Planta 2
EQUIPANMENTOS DE SEGURIDADE NO EXTERIOR DO EDIFICIO
=25
» ¢ Existen hidrantes (tomas de auga) na ria a menos de 100 m do edificio? S U NONU

r O diametro dos hidrantes é de: E mm







PLANTA BAIXA EDIFICIO 2
=.1
r N° de saidas ao exterior :
r ¢As saidas son opostas? SIU NONU
» Apertura das portas no sentido da evacuacien s/ / Non/ /
r Suma dos espazos de evacuacion : m.
PLANTA PRIMEIRA
3.2
r N° de saidas E
r ;As saidas son opostas? SIU NONU
» Suma dos espazos de evacuacion : m.
PLANTA SEGUNDA
=.3
» N° de saidas E Se existen mais plantas, sinalarase a sua situacion
r ¢As saidas son opostas? Slg NON g
r Suma dos espazos de evacuacion : m.
ORDE PARA SEGUIR NA EVACUACION
» EDIFICIO (un por edificio)
PlaNta DAIXA
Planta primeira
Planta SegUNTa
Aula 1 | AuWa2 [ Aua3 | Aseos | Aula 5
<« Saida A 1
AlaB | AWa7 |  AuaB | SaidaB ¥ | Aula 10
Exemplo
Saida A: Aula 1, Aula B, Aula 2, Aula 7, Aula 3.5aida B: Aula 8, Aula 4, Aula 9, Aula 5, Aula 10




PLANTA BAIXA EDIFIGIO 3
=.1
r N° de saidas ao exterior :
r ¢As saidas son opostas? SIU NONU
» Apertura das portas no sentido da evacuacien s/ / Non/ /
r Suma dos espazos de evacuacion : m.
PLANTA PRIMEIRA
3.2
r N° de saidas E
r ;As saidas son opostas? SIU NONU
» Suma dos espazos de evacuacion : m.
PLANTA SEGUNDA
=.3
» N° de saidas E Se existen mais plantas, sinalarase a sua situacion
r ¢As saidas son opostas? Slg NON g
r Suma dos espazos de evacuacion : m.
ORDE PARA SEGUIR NA EVACUACION
» EDIFICIO (un por edificio)
PlaNta DAIXA
Planta primeira
Planta SegUNOa .
Aula 1 | AuWa2 [ Aua3 | Aseos | Aula 5
<« Saida A 1
AlaB | AWa7 |  AuaB | SeidaB ¥ | Aula 10
Exemplo
Saida A: Aula 1, Aula B, Aula 2, Aula 7, Aula 3.5aida B: Aula 8, Aula 4, Aula 9, Aula 5, Aula 10




PLANTA BAIXA EDIFICIO 4
=.1
r N° de saidas ao exterior :
r ¢As saidas son opostas? SIU NONU
» Apertura das portas no sentido da evacuacien s/ / Non/ /
r Suma dos espazos de evacuacion : m.
PLANTA PRIMEIRA
3.2
r N° de saidas E
r ;As saidas son opostas? SIU NONU
» Suma dos espazos de evacuacion : m.
PLANTA SEGUNDA
=.3
» N° de saidas E Se existen mais plantas, sinalarase a sua situacion
r ¢As saidas son opostas? Slg NON g
r Suma dos espazos de evacuacion : m.
ORDE PARA SEGUIR NA EVACUACION
» EDIFICIO (un por edificio)
PlaNta DAIXA
Planta primeira
Planta SegUNOa .
Aula 1 | AuWa2 [ Aua3 | Aseos | Aula 5
<« Saida A 1
AlaB | AWa7 |  AueB | SeidaB ¥ | Aula 10
Exemplo
Saida A: Aula 1, Aula B, Aula 2, Aula 7, Aula 3.5aida B: Aula 8, Aula 4, Aula 9, Aula 5, Aula 10




PLANTA BAIXA EDIFIGIO 5
=.1
r N° de saidas ao exterior :
r ¢As saidas son opostas? SIU NONU
» Apertura das portas no sentido da evacuacien s/ / Non/ /
r Suma dos espazos de evacuacion : m.
PLANTA PRIMEIRA
3.2
r N° de saidas E
r ¢ As saidas son opostas? SIU NONU
» Suma dos espazos de evacuacion : m.
PLANTA SEGUNDA
=.3
» N° de saidas E Se existen mais plantas, sinalarase a sua situacion
r ¢As saidas son opostas? Slg NON g
» Suma dos espazos de evacuacion : m.
ORDE PARA SEGUIR NA EVACUACION
» EDIFICIO (un por edificio)
PlaNta DAIXA
Planta primeira
Planta SegUNTa .
Aula 1 | AuWa2 [ Aua3 | Aseos | Aula 5
<« Saida A 1
AlaB | AWa7 |  AueB | SeidaB ¥ | Aula 10
Exemplo
Saida A: Aula 1, Aula B, Aula 2, Aula 7, Aula 3.5aida B: Aula 8, Aula 4, Aula 9, Aula 5, Aula 10




PLANTA BAIXA EDIFICIO &
=.1
r N° de saidas ao exterior :
r ¢As saidas son opostas? SIU NONU
» Apertura das portas no sentido da evacuacien s/ / Non/ /
r Suma dos espazos de evacuacion : m.
PLANTA PRIMEIRA
3.2
r N° de saidas E
r ;As saidas son opostas? SIU NONU
» Suma dos espazos de evacuacion : m.
PLANTA SEGUNDA
=.3
» N° de saidas E Se existen mais plantas, sinalarase a sua situacion
r ¢As saidas son opostas? Slg NON g
r Suma dos espazos de evacuacion : m.
ORDE PARA SEGUIR NA EVACUACION
» EDIFICIO (un por edificio)
PlaNta DAIXA
Planta primeira
Planta SegUNOa .
Aula 1 | AuWa2 [ Aua3 | Aseos | Aula 5
<« Saida A 1
AlaB | AWa7 |  AuaB | SeidaB ¥ | Aula 10
Exemplo
Saida A: Aula 1, Aula B, Aula 2, Aula 7, Aula 3.5aida B: Aula 8, Aula 4, Aula 9, Aula 5, Aula 10




PLANTA BAIXA EDIFIGIO 7
=.1
r N° de saidas ao exterior :
r ¢As saidas son opostas? SIU NONU
» Apertura das portas no sentido da evacuacien s/ / Non/ /
r Suma dos espazos de evacuacion : m.
PLANTA PRIMEIRA
3.2
r N° de saidas E
r ;As saidas son opostas? SIU NONU
» Suma dos espazos de evacuacion : m.
PLANTA SEGUNDA
=.3
» N° de saidas E Se existen mais plantas, sinalarase a sua situacion
r ¢As saidas son opostas? Slg NON g
r Suma dos espazos de evacuacion : m.
ORDE PARA SEGUIR NA EVACUACION
» EDIFICIO (un por edificio)
PlaNta DAIXA
Planta primeira
Planta SegUNOa .
Aula 1 | AuWa2 [ Aua3 | Aseos | Aula 5
<« Saida A 1
AlaB | AWa7 |  AuaB | SeidaB ¥ | Aula 10
Exemplo
Saida A: Aula 1, Aula B, Aula 2, Aula 7, Aula 3.5aida B: Aula 8, Aula 4, Aula 9, Aula 5, Aula 10




PLANTA BAIXA EDIFICIO
=.1
r N° de saidas ao exterior :
r ¢As saidas son opostas? SIU NONU
» Apertura das portas no sentido da evacuacien s/ / Non/ /
r Suma dos espazos de evacuacion : m.
PLANTA PRIMEIRA
3.2
r N° de saidas E
r ;As saidas son opostas? SIU NONU
» Suma dos espazos de evacuacion : m.
PLANTA SEGUNDA
=.3
» N° de saidas E Se existen mais plantas, sinalarase a sua situacion
r ¢As saidas son opostas? Slg NON g
r Suma dos espazos de evacuacion : m.
ORDE PARA SEGUIR NA EVACUACION
» EDIFICIO (un por edificio)
PlaNta DAIXA
Planta primeira
Planta SegUNOa .
Aula 1 | AuWa2 [ Aua3 | Aseos | Aula 5
<« Saida A 1
AlaB | AWa7 |  AuaB | SaidaB ¥ | Aula 10
Exemplo
Saida A: Aula 1, Aula B, Aula 2, Aula 7, Aula 3.5aida B: Aula 8, Aula 4, Aula 9, Aula 5, Aula 10




PLANTA BAIXA EDIFIGIO 9
=.1
r N° de saidas ao exterior :
r ¢As saidas son opostas? SIU NONU
» Apertura das portas no sentido da evacuacien s/ / Non/ /
r Suma dos espazos de evacuacion : m.
PLANTA PRIMEIRA
3.2
r N° de saidas E
r ;As saidas son opostas? SIU NONU
» Suma dos espazos de evacuacion : m.
PLANTA SEGUNDA
=.3
» N° de saidas E Se existen mais plantas, sinalarase a sua situacion
r ¢As saidas son opostas? Slg NON g
» Suma dos espazos de evacuacion : m.
ORDE PARA SEGUIR NA EVACUACION
» EDIFICIO (un por edificio)
PlaNta DAIXA
Planta primeira
Planta SegUNTa .
Aula 1 | AuWa2 [ Aua3 | Aseos | Aula 5
<« Saida A 1
AlaB | AWa7 |  AuaB | SaidaB ¥ | Aula 10
Exemplo
Saida A: Aula 1, Aula B, Aula 2, Aula 7, Aula 3.5aida B: Aula 8, Aula 4, Aula 9, Aula 5, Aula 10




PLANTA BAIXA

EDIFICIO 10

=.1
r N° de saidas ao exterior :
r ¢As saidas son opostas? SIU NONU
» Apertura das portas no sentido da evacuacien s/ / Non/ /
r Suma dos espazos de evacuacion : m.
PLANTA PRIMEIRA
3.2
AN desaidas /)
r ;As saidas son opostas? SIU NONU
» Suma dos espazos de evacuacion : m.
PLANTA SEGUNDA
=.3

r N° de saidas E
r ¢As saidas son opostas? Slg NON g

» Suma dos espazos de evacuacion : m.

Se existen mais plantas, sinalarase a sta situacion

ORDE PARA SEGUIR NA EVACUACIO